









           Приложение 1
 Исходные данные необходимые для  проектирования освещения объекта:

1. Технические условия на присоединение с указанием точки подключения и максимально выделяемой мощностью для осветительной установки;

2. Архитектурно строительные чертежи фасадов здания, выполненные на стадии рабочего проекта (на бумажном носителе или в электронном виде);
3. Архитектурно строительные чертежи поэтажных планов здания, выполненные на стадии рабочего проекта (на бумажном носителе или в электронном виде);
4. Генеральный план прилегающей территории с благоустройством (ГП) М 1:200, М 1:500;

5. Сводный план инженерных сетей на прилегающей территории;

6. Однолинейная электрическая схема электроснабжения объекта (сооружения) с указанием марки и мощности питающих трансформаторов, марок, длин и сечений питающих линий;
7. Существующие проекты внутренних и наружных электрических сетей объекта.

8. Цифровые фотографии всех фасадов объекта (с разрешением не менее 2000 пикселей по длинной стороне изображения, формат файла jpg).
